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1 - OVLÁDACÍ PRVKY

OVLÁDACÍ PANEL

TLAČÍTKA

 TLAČÍTKO ZAP/VYP - ZPĚT DO PŘEDCHOZÍHO MENU

 s  TLAČÍTKO NAHORU

 t TLAČÍTKO DOLŮ

SET  TLAČÍTKO POTVRDIT

3 5 . 0 ° C
[ 3 5 . 0 ° C ]

ZAPNUTO: TEPELNÉ ČERPADLO V PROVOZU

VYPNUTO: TEPELNÉ ČERPADLO VYPNUTÉ

BLIKAJÍCÍ: TEPELNÉ ČERPADLO STARTUJE ZAP: OBĚHOVÉ ČERPADLO BEŽÍ
VYP: OBĚHOVÉ ČERPADLO STOJÍ

ZAP: DOPLŇKOVÝ ZDROJ ZAPNUTÝ
VYP: DOPLŇKOVÝ ZDROJ VYPNUTÝ

ZAP: “ECO” PROVOZ AKTIVNÍ
VYP: “ECO” PROVOZ NEAKTIVNÍ

TEPLOTA VRATNÉ 
TOPNÉ VODY

TEPLOTA VRATNÉ 
TOPNÉ VODY

POŽADOVANÁ

DISPLEJ - HLAVNÍ OBRAZOVKA SE ZAPNUTOU JEDNOTKOU 
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2 - UVEDENÍ DO PROVOZU

2.1 - ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY

• Chcete-li jednotku zapnout, stiskněte a podržte tlačítko     po dobu 3 sekund. Objeví se následující dvě obrazovky 
postupně:

-   -   -   -
-   -   -   -

• Když je jednotka napájena, objeví se následující obrazovka:

• Poté se objedví hlavní obrazovka

3 5 . 0 ° C
[ 3 5 . 0 ° C ]

m o d e l    r 0 1
D I S P L A Y r 0 1

MODEL 

VERZE SOFTWARE 
JEDNOTKY

VERZE SOFTWARE 
DISPLEJEDISPLEJ NEBO DÁLKOVÉ 
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• Chcete-li jednotku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Objeví se následující dvě obrazovky 
postupně:

-   -   -   -
-   -   -   -

2.2 - ÚPRAVA NASTAVENÉ HODNOTY (VRÁCENÍ VODY DO JEDNOTKY)

Pokud byla zvolena pevná požadovaná hodnota (P05 = 1, viz sezna, parametrů), můžete nastavit požadovanou hodnotu 
ručně.
Chcete-li změnit požadovanou hodnotu, stiskněte tlačítko s nebo t dokud se požadovaná hodnota nezobrazí na druhém 
řádku.

2.3 - ZÁMEK TLAČÍTEK
Chcete-li klávesnici uzamknout, aby nebylo možné náhodně stisknout tlačítka, stiskněte současně tlačítka s a t po dobu 3 
sekund. 
 
Zobrazí se následující obrazovka:

K E Y B O A R D
L O C K E D

K E Y B O A R D
U N L O C K E D

Opakujte stejnou operaci pro odemknutí klávesnice. Zobrazí se následující obrazovka:

POZNÁMKA: Po vypnutí jednotky může vodní čerpadlo pokračovat v provozu, aby se zabránilo námraze v potrubí.

2.4 - ODMRAZOVÁNÍ
Během odmrazovacích cyklů jednotky se zobrazí následující obrazovka:

3 5 . 0 ° C
D E F R O S T

Na prvním řádku se zobrazí teplota vratné vody.
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3.2 - NASTAVENÍ PARAMETRŮ - SERVIS - ÚROVEŇ 2

• Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund pro vstup do nabídky úrovně 2 (viz tabulka na další straně).

• Zobrazí se parametr pro nastavení režimu čerpadla.

• Stiskněte SET pro úpravu režimu čerpadla (viz P03) nebo stiskněte tlačítka s nebot pro vstup do seznamu 
parametrů (seznam je přístupný pouze po zadání hesla).

• Zadejte heslo a potvrďte tlačítkem SET.

• Pomocí tlačítek s nebo t procházejte parametry. 

• Stiskněte SET pro zobrazení vybraného parametru.

• Pro změnu parametru stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund. Hodnota parametru bude blikat, což 
indikuje probíhající změnu.

• Stisknutím tlačítkas nebo t a změňte hodnotu parametru.

• Stiskněte SET pro potvrzení nebo  pro zrušení.

• Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

3.1 - NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH PARAMETRŮ - ÚROVEŇ 1

• Stiskněte jednou tlačítko SET pro vstup do úrovně nabídky 1 (viz tabulka):

• Pomocí tlačítek s nebo t vyberte požadovaný parametr.

• Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení nebo úpravu vybraného parametru.

• Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení jakýchkoli změn.

• Stisknutím tlačítka   se vrátíte do předchozí nabídky.

Název Popis Poznámka

Volba rychlosti oběhového čerpadla Zvolte rychlost oběhového čerpadla a 
odečtěte odpovídající průtok vody

Po zvolení požadované rychlosti 

stiskněte tlačítko  pro potvrzení 
výběru

Průtok topné vody Úroveň průtoku topné vody

Hodnoty snímačů Seznam hlavních snímačů RWT, SWT, OAT, měřič průtoku, rychlost 
oběhového čerpadla

Volba pracovního režimu HEAT: zvolený režim vytápění
COOL: zvolený režim chlazení

Výběr je k dispozici pouze v případě, 
že P14 = 1. Viz parametr P04

Seznam alarmů Seznam posledních 10 alarmů Podržením tlačítka s po dobu 5 sekund 
vymažete seznam (možné pouze 
pokud P07 = 1)

Volba jazyka 0= franzouzština
1= angličtina
2= italština

Viz parametr P08

LEGENDA ZKRATEK (OBSAŽENÝCH V TABULCE PARAMETRŮ) 
 
TUV: TEPLÁ VODA 
RWT: TEPLOTA VRATNÉ VODY 
SWT: TEPLOTA PŘÍVODNÍ VODY 
OVES: VENKOVNÍ TEPLOTA VZDUCHU 
ICT1: VÝSTUP (TEPLO) / PŘÍVOD (CHLAZENÍ) TEPELNÝ VÝMĚNÍK (DESKOVÝ) 
ICT2: VSTUP (TEPLO) / VÝSTUP (CHLAZENÍ) TEPELNÝ VÝMĚNÍK (DESKOVÝ) 
OCT: VENKOVNÍ TEPLOTA VÝPARNÍK 
CDT: TEPLOTA VÝSTUP KOMPRESORU 
CTST: TEPLOTA HORNÍHO PLÁŠTĚ KOMPRESORU 
ICP: KONDENZAČNÍ TLAK (HEAT) / VYPAŘOVACÍ TLAK (COOL) 
C/E: KONDENZAČNÍ TEPLOTA (TEPLO) / VYPAŘOVACÍ TEPLOTA (CHLAZENÍ)

3 - NASTAVENÍ
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3.2.1 - NASTAVENÍ OBECNÝCH PARAMETRŮ
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• Pro nastavení jedné zóny nebo zóny 1 použijte parametry od P101 do P161 (viz tabulka).

3.2.2 - SETTING OF SINGLE ZONE OR ZONE 1
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• Pro nastavení zóny 2 použijte parametry od P201 do P261.

3.2.3 - NASTAVENÍ ZÓNY 2
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4 - GRAFY

4.1 - ZAP/VYP HYSTEREZE

Return water
temperatureP130

(setpoint)

Heat pump ON

Heat pump OFF

P02

4.2 - PROVOZNÍ ROZSAH TEPELNÉHO ČERPADLA/ ZÁLOŽNÍHO ZDROJ

P40 P12
Outdoor air
temperature

Heat pump
+

backup heating
Heat pump

only
Backup heating

only

4.3 - EKVITERMNÍ KŘIVKA (VYTÁPĚNÍ)

X

Y

P105

P106

P120 P121

P130 (setpoint)

Outdoor air
temperature

Return water
setpoint

4.4 - PROTIZÁMRZNÁ OCHRANA

Outdoor air
temperatureP31

Atifreeze function
activated

Atifreeze function
not activated

P32

Pokud je aktivní funkce protizámrzné ochrany:

Return water
temperature
(RWT)

5°C

Unit in forced 
function for 
water heating

Unit in normal 
operation

15°C

POZNÁMKA

- 20°C 0°C 

• Provoz tepelného čerpadla je zablokován, pokud je venkovní teplota pod prahem zastavení (parametr 40). Je povoleno 
pouze záložní vytápění. 
Pokud je jednotka v chybě (kromě chyby 8 a chyby 1), je-li P9=1, je záložní ohřev aktivní.

P130
(setpoint)

P02

Heat pump ON

Heat pump OFF

Return water
temperature

VYTÁPĚNÍ CHLAZENÍ
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X

Y

P105

P106

P120 P121

P130 (setpoint)

Outdoor air
temperature

Return water
setpoint

Thermal load
(P150 = 1) Y+Z

Z = P151 * (0-10V)%

Example:
P151 = 5°C
0-10V signal = 6V = 60%
Z = 5°C * 60% = 3°C

P105

P106

Return water
setpoint

Setpoint command
(P150 = 2)

0-10V
0V 10V

P130 (setpoint)

X

Y

HEATING

P132

P131

Return water
setpoint

0-10V
0V 10V

P130 (setpoint)

X

Y

COOLING

4.5 - 0-10V OVLÁDÁNÍ

POZNÁMKA: Grafy odkazující na parametry zóny 1 jsou stejné pro zónu 2 s odpovídajícími parametry.
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4.6 - OCHRANA - MINIMÁLNÍ TEPLOTA TOPNÉ VODY NA VRATNÉM POTRUBÍ

Heat pump 
disabled 
and activation of
backup heating

Heat pump
enabled

2°C

P52
Return water
temperature
(RWT)

POZNÁMKA

Bezpečnostní ochrana teploty vody (zpátečka systému) zabraňuje provozu tepelného čerpadla, pokud je teplo-
ta nižší než prahová hodnota povolená k vytápění tepelným čerpadlem (parametr 52). V tomto případě se akti-
vuje elektrický záložní zdroj, aby zvýšil teplotu vody a umožnit provoz tepelného čerpadla při jakékoli vnější teplotě. 
Pokud není nainstalován záložní ohřev (P09 = 0), tato ochrana není aktivní. 
Z tohoto důvodu se tepelné čerpadlo zastaví a na displeji se zobrazí nápis: RWT < P52

Default: 15°C
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